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D.1.2.b. TECHNICKĆ ZPRĆVA KE STATICK£MU VħPOĻTU 

 
Obsah a rozsah dokumentace odpov²d§ pŚ²loze ļ. 4  Vyhl§ġky ļ. 62/2013, kterou se mŊn² 

vyhl§ġka ļ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektov§ dokumentace je zpracov§na dle 
smlouvy o d²lo, v rozsahu spoleļn® dokumentace pro vyd§n² spoleļn®ho ¼zemn²ho rozhodnut²  
a stavebn²ho povolen² (DUSP). 

Tato dokumentace je zpracov§na na z§kladŊ poģadavkŢ a podkladŢ pŚedanĨch 
objednatelem (uģivatelem). 
 
 

b.1.1 ĐVOD 

PŚedmŊtem Śeġen² t®to projektov® dokumentace (PD) ï ĂSO 01 ï Dostavba MĠ Druģbañ 
je rozġ²Śen² st§vaj²c²ho objektu o novou dvoupodlaģn² pŚ²stavbu, kter§ bude slouģit k rozġ²Śen² 
kapacity pŚedġkoln²ho zaŚ²zen². Nov§ pŚ²stavba bude se st§vaj²c² ļ§st² dispoziļnŊ i provoznŊ 
propojena.  

Đzem² urļen® pro pŚ²stavbu se nach§z² v zastavŊn®m ¼zem² mŊsta (na s²dliġti Druģba). 
Konkr®tnŊ se jedn§ o parcelu 360/9 v k.¼. Brumov ï BĨlnice v majetku MŊsta Brumov ï BĨlnice, 
H. Synkov® 942, Brumov, 76331 Brumov ï BĨlnice. 

 

b.1.2 HODNOTY UĢITNħCH, KLIMATICKħCH A DALĠĉCH ZATĉĢENĉ UVAĢOVANħCH PřI NĆVRHU 

NOSN£ KONSTRUKCE 

b.1.2.1 Zat²ģen² st§l§ 

Zat²ģen² st§l§ jsou reprezentov§na vlastn² t²hou nosn® konstrukce a t²hou skladeb nenosnĨch a 
nesenĨch nosnĨch konstrukc². VĨpoļet a orientaļn² hodnoty objemovĨch t²h pro vĨpoļet st§lĨch 
zat²ģen² jsou provedeny dle ĻSN EN 1991-1-1 nebo dle technickĨch listŢ jednotlivĨch 
konstrukļn²ch prvkŢ.  
Souļinitele zat²ģen² dle ĻSN EN 1990. 
 
b.1.2.2 Zat²ģen² uģitn§ 

Zat²ģen² uģitn® je pro tento druh stavby a posuzovanou konstrukci uvaģov§no jako zat²ģen² na 
kategorii ploch C1 ï shromaģŅovac² prostory -  s intenzitou uģitn®ho zat²ģen² 300kg/m2. Na 
nepŚ²stupn® stŚeġe kategorie H  75kg/m2. Na schodiġti pro kategorii podlahovĨch ploch C 
400kg/m2. 
Souļinitele zat²ģen² dle ĻSN EN 1990. 
 
b.1.2.3 Zat²ģen² klimatick§ 

Stavebn² objekt je navrhov§n na ¼zem² IV. snŊhov® oblast² s intenzitou snŊhu na zemi 
sk=200kPa. Zat²ģen² vŊtrem je charakterizov§no II. vŊtrovou oblast² a kategori² ter®nu III. Atika 
stŚechy je uvaģov§n ve vĨġce maxim§lnŊ 7,76m od upraven®ho ter®nu v okol² objektu.  
 
b.1.2.4 Zat²ģen² dalġ² 

Dalġ² zat²ģen² nejsou poģadov§na.  
 
Kombinace zat²ģen² jsou navrģeny dle poģadavkŢ ĻSN EN 1990 softwarem ze z§kladn²ch 
kombinaļn²ch skupin volenĨch zpracovatelem. 
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b.1.3 SEZNAM POUĢITħCH PODKLADš, NOREM, TECHNICKħCH PřEDPISš. ODBORN£ 
LITERATURY A VħPOĻETNĉCH PROGRAMš 

b.1.3.1 Podklady 

Projektov§ dokumentace (PD) pro vyd§n² spoleļn®ho ¼zemn²ho a stavebn²ho povolen² (DUSP) 
byla zpracov§na podle n²ģe uvedenĨch podkladŢ:  

- zad§n² pŚedan® investorem a poģadavky uģivatele 

- podklady pŚedan® investorem ï projekt Brumov - Bylnice ï dostavba ï zad§vac²  studie    
(STEMIO a.s.) 

- Brumov - Bylnice ï Dostavba MĠ Druģba ï aktualizace dispoziļn²ho Śeġen²     
(S-projekt plus, a.s., z§Ś² 2020) 

- geodetick® zamŊŚen² ï (HMV-geodetick§ kancel§Ś Zl²n , z§Ś² 2020) 

- inģenĨrsko-geologickĨ prŢzkum (IGP), mŊŚen² radonu  
(ing. Michal Jan²k, GEO-RADONTEST, s.r.o., Ś²jen 2020). 

- ovŊŚen² st§vaj²c²ho stavu 

- rozpracovan§ architektonicko stavebn² ļ§st dokumentace  
(Ing. Michal DaŔek ï S-projekt plus a.s. Ś²jen 2020) 

 
b.1.3.2 Normy 

- ĻSN EN 1990  Z§sady navrhov§n² konstrukc² 

- ĻSN EN 1991-1-1 Zat²ģen² konstrukc² ï ļ§st 1-1: Vlastn² t²ha a uģitn§ zat²ģen² 

- ĻSN EN 1991-1-3 Zat²ģen² konstrukc² ï ļ§st 1-3: Zat²ģen² snŊhem 

- ĻSN EN 1991-1-4 Zat²ģen² konstrukc² ï ļ§st 1-4: Zat²ģen² vŊtrem 

- ĻSN EN 1992-1-1 Navrhov§n² betonovĨch konstrukc² - ļ§st 1-1: Obecn§ pravidla 

- ĻSN EN 1992-1-2 Navrhov§n² betonovĨch konstrukc² - ļ§st 1-2: Navrhov§n²  
     konstrukc² na ¼ļinky poģ§ru 

- ĻSN EN 1993-1-1 Navrhov§n² ocelovĨch konstrukc² - ļ§st 1-2: Navrhov§n²  
     konstrukc² na ¼ļinky poģ§ru 

- ĻSN EN 1993-1-1 Navrhov§n² ocelovĨch konstrukc² - ļ§st 1-1: Obecn§ pravidla 

- ĻSN EN 1996-1-1 Navrhov§n² zdŊnĨch konstrukc² - ļ§st 1-1: Obecn§ pravidla 

- ĻSN EN 1997-1-1 Navrhov§n² geotechnickĨch kc² - ļ§st 1-1: Obecn§ pravidla 

- ĻSN EN 206-1  Beton - Ļ§st 1: Specifikace, vlastnosti, vĨroba a shoda 

 
b.1.3.3 Software 

- Scia Engineer   program pro prostorovou analĨzu konstrukc² prutovĨch a 
     ploġnĨch prvkŢ podle metodiky MKP; SCIA CZ, s.r.o. 

- Excel    pomocn® tabulky pro dimenzov§n² 
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D.1.2.c. STATICKħ VħPOĻET 

c.1.1 ANALħZA  ZATĉĢENĉ 

c.1.1.1 St§l® zat²ģen²  

Zat²ģen² stŚechou S1 
- IȅŘǊƻƛȊƻƭŀőƴƝ ŦƽƭƛŜ Ȋ PVC tl. 1,5mm cca 2,0 kg/m2     0,020 

- ¢ŜǇŜƭƴł ƛȊƻƭŀŎŜ ς desky z ƳƛƴŜǊłƭƴƝŎƘ ǾƭłƪŜƴ ǘƭΦ мллҌмсл ƳƳ  0,260*1,500=  0,390 

- {ȅǎǘŞƳƻǾŞ ǎǇłŘƻǾŞ ƪƭƝƴȅ  ǘƭΦ нл-200 mm   0,110*1,500=  0,165 

- tŀǊƻȊłōǊŀƴŀ Ȋ ƳƻŘƛŦƛƪƻǾŀƴȇŎƘ ŀǎŦŀƭǘƻǾȇŎƘ Ǉłǎǻ ǘƭΦ 4 mm cca 5 kg/m2   0,050 

- !ǎŦŀƭǘƻǾł ǇŜƴŜǘǊŀőƴƝ ŜƳǳƭȊŜ ς odhad 0,5 kg/m2     0,005 

- /ŜƭƪŜƳ ǎǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ōŜȊ ǎǘǊƻǇƴƝ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ      0,630 kN/m2 

Zat²ģen² stŚechou S2 
- IȅŘǊƻƛȊƻƭŀőƴƝ ŦƽƭƛŜ Ȋ PVC tl. 1,0mm cca 2,0 kg/m2     0,020 

- tŀǊƻȊłōǊŀƴŀ ŀǎŦŀƭǘƻǾȇŎƘ Ǉłǎǻ ǘƭΦ 2 mm cca 2,5 kg/m2     0,025 

- !ǎŦŀƭǘƻǾł ǇŜƴŜǘǊŀőƴƝ ŜƳǳƭȊŜ ς odhad 0,5 kg/m2     0,005 

- /ŜƭƪŜƳ ǎǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ōŜȊ ǎǘǊƻǇƴƝ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ      0,050 kN/m2 

Zat²ģen² na schodiġti 
tǌŜǇƻőŜǘ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƻŘ ǎǘǳǇƶǻ ŀ ǇƻǾǊŎƘƻǾŞ ǵǇǊŀǾȅ ƴŀ ƻǎǳ ǊŀƳŜƴŜΥ 
ŘŞƭƪŀ ǇǌƛǇŀŘŀƧƝŎƝ ƴŀ ƧŜŘŜƴ ǎŎƘƻŘƛǑǙƻǾȇ ǎǘǳǇŜƶΥ   (154,552+3002)0,5= 337,47m 
- błǑƭŀǇƴł ǾǊǎǘǾŀ t±/ пƳƳ  (0,15455+0,300)*0,004*13,0/0,33747=  0,070 

- ±ȅǊƻǾƴłǾŀŎƝ ǎǘŠǊƪŀ сƳƳ  (0,15455+0,300)*0,006*23,0/0,33747=  0,186 

- bŀŘōŜǘƻƴƻǾŀƴȇ ǎǘǳǇŜƶ  0,15455*0,300*0,5*25,00/0,33747=  1,717 

- hƳƝǘƪŀ ǇƻŘƘƭŜŘǳ млƳƳ     0,010*20,0=  0,200 

- /ŜƭƪŜƳ ǎǘłƭŞ ƴŀ ǎŎƘƻŘƛǑǘƛ ƳƛƳƻ ǘƝƘȅ ŘŜǎƪȅ      2,173 kN/m2 

- ZŀǘƝȌŜƴƝ ȊłōǊŀŘƭƝƳ ǳ zrcadla odhad 25kg/m      0,250 kN/m 

- ½ŀǘƝȌŜƴƝ ƴŀ ƳŜȊƛǇƻƻŘŜǎǘŠ 

- błǑƭŀǇƴł ǾǊǎǘǾŀ t±/ пƳƳ     0,004*13,0=  0,052 

- ±ȅǊƻǾƴłǾŀŎƝ ǎǘŠǊƪŀ сƳƳ     0,006*23,0=  0,138 

- hƳƝǘƪŀ ǇƻŘƘƭŜŘǳ млƳƳ     0,010*20,0=  0,200 

- /ŜƭƪŜƳ ǎǘłƭŞ ƴŀ ǎŎƘƻŘƛǑǘƛ ƳƛƳƻ ǘƝƘȅ ŘŜǎƪȅ      0,390 kN/m2 

Podlaha na ter®nu P1 
- błǑƭŀǇƴł ǇƻŘƭŀƘƻǾł ǾǊǎǘǾŀ  - ƪŜǊŀƳƛŎƪł ŘƭŀȌōŀ Řƻ ƭŜǇƛŘƭŀ 0,020*22,00=  0,440 

- .ŜǘƻƴƻǾł ƳŀȊŀƴƛƴŀ ǘƭΦ рл ƳƳ     0,050*24,00=  1,200 

- {ŜǇŀǊŀőƴƝ t9 ŦƽƭƛŜ ƻŘƘŀŘ лΣн ƪƎκƳ2       0,002 

- ¢ŜǇŜƭƴł ƛȊƻƭŀŎŜ ς EPS polystyren tl. 80 mm    0,080*0,400=  0,032 

- LȊƻƭŀŎŜ ǇǊƻǘƛ ȊŜƳƴƝ ǘƭŀƪƻǾŞ ǾƻŘŠ ŀ ǾƭƘƪƻǎǘƛ Ȋ PVC  min tl. 1,5 mm cca 2 kg/m2  0,020 

- /ŜƭƪŜƳ ǎǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ōŜȊ ƪŎŜ ǇƻŘƭŀƘƻǾŞ ŘŜǎƪȅ     1,694 kN/m2 

 
 



 

 

ļ²slo zak§zky: 

 
20-4621-577 

stavba: 
 

BRUMOV - BYLNICE 
Dostavba MĠ Druģba 

ļ²slo 
pŚ²lohy: 

SO 01 D.1.2 03 

list  
ļ²slo: 

StupeŔ: 
DPS 

objekt:  

SO 01 ï Dostavba MĠ 
ļ²slo 
revize: 0 6 

 

 

Podlaha nad vyt§pŊnĨm prostorem P2 
- błǑƭŀǇƴł ǇƻŘƭŀƘƻǾł ǾǊǎǘǾŀ  - ƪŜǊŀƳƛŎƪł ŘƭŀȌōŀ Řƻ ƭŜǇƛŘƭŀ 0,020*22,00=  0,440 

- .ŜǘƻƴƻǾł ƳŀȊŀƴƛƴŀ ǘƭΦ тр ƳƳ     0,075*24,00=  1,800 

- {ŜǇŀǊŀőƴƝ t9 ŦƽƭƛŜ ƻŘƘŀŘ лΣн ƪƎκƳ2       0,002 

- ¢ŜǇŜƭƴł ƛȊƻƭŀŎŜ ς EPS polystyren tl. 60 mm    0,060*0,400=  0,024 

- /ŜƭƪŜƳ ǎǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ōŜȊ ǎǘǊƻǇƴƝ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ      2,266 kN/m2 

Podlaha na terase nad vyt§pŊnĨm prostorem P3 
- błǑƭŀǇƴł ǇƻŘƭŀƘƻǾł ǾǊǎǘǾŀ  - ƪŜǊŀƳƛŎƪł ŘƭŀȌōŀ Řƻ ƭŜǇƛŘƭŀ 0,025*22,00=  0,550 

- {ǘŠǊƪƻǾł ƘȅŘǊƻƛȊƻƭŀŎŜ ŎŎŀ нƪƎκƳ2       0,020 

- .ŜǘƻƴƻǾł ƳŀȊŀƴƛƴŀ ǎŜ ǎƝǘƝ ǘƭΦ рл ƳƳ     0,050*25,00=  1,250 

- tƻƧƛǎǘƴł ƘȅŘǊƻƛȊƻƭŀŎŜ Ȋ ŦƽƭƛŜ Ȋ PVC tl. 1,5mm cca 2 kg/m2    0,020 

- {ŜǇŀǊŀőƴƝ t9 ŦƽƭƛŜ ƻŘƘŀŘ лΣн ƪƎκƳ2       0,002 

- ¢ŜǇŜƭƴł ƛȊƻƭŀŎŜ ς EPS polystyren tl. 40+100 mm  0,140*0,400=  0,056 

- {ȅǎǘŞƳƻǾŞ ǎǇłŘƻǾŞ ƪƭƝƴȅ  ǘƭΦ нл-100 mm   0,055*1,500=  0,083 

- tŀǊƻȊłōǊŀƴŀ Ȋ ƳƻŘƛŦƛƪƻǾŀƴȇŎƘ ŀǎŦŀƭǘƻǾȇŎƘ Ǉłǎǻ ǘƭΦ п ƳƳ ŎŎŀ р ƪƎκƳ2   0,050 

- !ǎŦŀƭǘƻǾł ǇŜƴŜǘǊŀőƴƝ ŜƳǳƭȊŜ ς odhad 0,5 kg/m2     0,005 

- /ŜƭƪŜƳ ǎǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ōŜȊ ǎǘǊƻǇƴƝ ƪƻƴǎǘrukce      2,036 kN/m2 

Podlaha na ter®nu P4 (exteri®r) 
- błǑƭŀǇƴł ǇƻŘƭŀƘƻǾł ǾǊǎǘǾŀ  - ƪŜǊŀƳƛŎƪł ŘƭŀȌōŀ Řƻ ƭŜǇƛŘƭŀ 0,025*22,00=  0,550 

- .ŜǘƻƴƻǾł ƳŀȊŀƴƛƴŀ ǘƭΦ млл ƳƳ     0,100*24,00=  2,400 

- LȊƻƭŀŎŜ ǇǊƻǘƛ ȊŜƳƴƝ ǘƭŀƪƻǾŞ ǾƻŘŠ ŀ ǾƭƘƪƻǎǘƛ Ȋ PVC  min tl. 1,5 mm cca 2 kg/m2  0,020 

- /ŜƭƪŜƳ ǎǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ōŜȊ ƪŎŜ ǇƻŘƭŀƘƻǾŞ ŘŜǎƪȅ     2,970 kN/m2 

Zat²ģen² na terase P5 (exteri®r) 
- błǑƭŀǇƴł ǇƻŘƭŀƘƻǾł ǾǊǎǘǾŀ  - ƪŜǊŀƳƛŎƪł ŘƭŀȌōŀ Řƻ ƭŜǇƛŘƭŀ 0,025*22,00=  0,550 

- {ǘŠǊƪƻǾł ƘȅŘǊƻƛȊƻƭŀŎŜ ŎŎŀ нƪƎκƳ2       0,020 

- .ŜǘƻƴƻǾł ƳŀȊŀƴƛƴŀ ǘƭΦ рл mm     0,050*24,00=  1,100 

- /ŜƭƪŜƳ ǎǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ōŜȊ ǎǘǊƻǇƴƝ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ      1,670 kN/m2 

DŊl²c² pŚ²ļky  
- tǌƝőƪŀ ǾȇǑƪȅ о,15mΣ ǘƭƻǳǑǙƪȅ лΣмлƳ Ȋ ƪŜǊΦ ǘǾłǊƴƛŎ ǾőΦ ƻƳƝǘŜƪ 3,15*1,08=  3,402 kN/m 

- tǌƝőƪŀ ǾȇǑƪȅ о,20mΣ ǘƭƻǳǑǙƪȅ лΣмлƳ Ȋ ƪŜǊΦ ǘǾłǊƴƛŎ ǾőΦ ƻƳƝǘŜƪ 3,20*1,08=  3,456 kN/m 

- tǌƝőƪŀ ǾȇǑƪȅ о,15mΣ ǘƭƻǳǑǙƪȅ лΣмрƳ Ȋ ƪŜǊΦ ǘǾłǊƴƛŎ ǾőΦ ƻƳƝǘŜƪ 3,15*1,63=  5,135 kN/m 

- tǌƝőƪŀ ǾȇǑƪȅ о,20mΣ ǘƭƻǳǑǙƪȅ лΣмрƳ Ȋ ƪŜǊΦ ǘǾłǊƴƛŎ ǾőΦ ƻƳƝǘŜƪ 3,20*1,63=  5,216 kN/m 

Nosn® stŊny 
- {ǘŠƴŀ ƻōǾƻŘƻǾł  ǾҐ 3,00mΣ ǘƭƻǳǑǙƪȅ лΣпрƳ Ȋ ker. ǘǾłǊƴƛŎ ǾőΦ ƻƳƝǘŜƪ 3,00*3,46= 10,380 kN/m 

- {ǘŠƴŀ ƻōǾƻŘƻǾł  ǾҐ 3,00mΣ ǘƭƻǳǑǙƪȅ лΣоуƳ Ȋ ƪŜǊΦ ǘǾłǊƴƛŎ ǾőΦ ƻƳƝǘŜƪ 3,00*3,02= 9,060 kN/m 

- {ǘŠƴŀ ǾƴƛǘǌƴƝ  ǾҐ 3,00mΣ ǘƭƻǳǑǙƪȅ лΣолƳ Ȋ ƪŜǊΦ ǘǾłǊƴƛŎ ǾőΦ ƻƳƝǘŜƪ 3,00*3,14= 9,420 kN/m 
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Ģelezobetonov® vŊnce 
- ±ŠƴŎƻǾƪŀ  15+19 + izolant 120mm  2,66*(0,038+0,040)+0,35*0,12*0,40= 0,225 kN/m 

- ±ŠƴŎƻǾƪŀ мрҌмф Ҍ ƛȊƻƭŀƴǘ  улƳƳ  2,66*(0,038+0,040)+0,35*0,08*0,40= 0,220 kN/m 

- ±ŠƴŎƻǾƪŀ  нмҌмф Ҍ ƛȊƻƭŀƴǘ м20mm  2,66*(0,045+0,040)+0,40*0,12*0,40= 0,246 kN/m 

- ±ŠƴŎƻǾƪŀ нмҌмф Ҍ ƛȊƻƭŀƴǘ  80mm  2,66*(0,045+0,040)+0,40*0,08*0,40= 0,239 kN/m 

- ±ŠƴŜŎ ǾȇǑƪȅ лΣ15+0,20Ƴ ƴŀŘ ǎǘŠƴƻǳ лΣпрƳ 0,35*0,24*25,00=   2,100 kN/m  

- ±ŠƴŜŎ ǾȇǑƪȅ лΣ15+0,20Ƴ ƴŀŘ ǎǘŠƴƻǳ лΣоуƳ 0,35*0,22*25,00=   1,925 kN/m 

- ±ŠƴŜŎ ǾȇǑƪȅ лΣ15+0,20Ƴ ƴŀŘ ǎǘŠƴƻǳ лΣолƳ  0,35*0,30*25,00=   2,625 kN/m 

- ±ŠƴŜŎ ǾȇǑƪȅ лΣнл+0,20Ƴ ƴŀŘ ǎǘŠƴƻǳ лΣпрƳ 0,40*0,24*25,00=   2,400 kN/m  

- ±ŠƴŜŎ ǾȇǑƪȅ лΣнл+0,20Ƴ ƴŀŘ ǎǘŠƴƻǳ лΣоуƳ 0,40*0,22*25,00=   2,200 kN/m 

- ±ŠƴŜŎ ǾȇǑƪȅ лΣнл+0,20Ƴ ƴŀŘ ǎǘŠƴƻǳ лΣолƳ 0,40*0,30*25,00=   3,000 kN/m 

PŚehled zat²ģen² od vŊncŢ pod a v ¼rovni stropu 
- ½ŀǘƝȌŜƴƝ ƻŘ ǾŠƴŎŜ ǾȇǑƪȅ лΣорƳ ŀ ǾŠƴŎƻǾƪȅ ƴŀŘ ǎǘŠƴƻǳ лΣпрƳ  0,225+2,100= 2,325 kN/m 

-  ½ŀǘƝȌŜƴƝ ƻŘ ǾŠƴŎŜ ǾȇǑƪȅ лΣорƳ ŀ ǾŠƴŎƻǾƪȅ ƴŀŘ ǎǘŠƴƻǳ лΣоуƳ  0,220+1,925= 2,145 kN/m 

- ½ŀǘƝȌŜƴƝ ƻŘ ǾŠƴŎŜ ǾȇǑƪȅ лΣорƳ ŀ ǾŠƴŎƻǾƪȅ ƴŀŘ ǎǘŠƴƻǳ лΣолƳ    2,625 kN/m 

- ½ŀǘƝȌŜƴƝ ƻŘ ǾŠƴŎŜ ǾȇǑƪȅ лΣплƳ ŀ ǾŠƴŎƻǾƪȅ ƴŀŘ ǎǘŠƴƻǳ лΣпрƳ  0,246+2,400= 2,646 kN/m 

- ½ŀǘƝȌŜƴƝ ƻŘ ǾŠƴŎŜ ǾȇǑƪȅ лΣплƳ ŀ ǾŠƴŎƻǾƪȅ ƴŀŘ ǎǘŠƴƻǳ лΣоуƳ  0,239+2,200= 2,439 kN/m 

- ½ŀǘƝȌŜƴƝ ƻŘ ǾŠƴŎŜ ǾȇǑƪȅ лΣплƳ ŀ ǾŠƴŎƻǾƪȅ ƴŀŘ ǎǘŠƴƻǳ лΣолƳ    3,000 kN/m 

 
c.1.1.2 PromŊnn® zat²ģen² uģitn® 

Pro plochy  kategorie C1        3,00 kN/m2 
Pro mateŚsk® ġkoly a podobnŊ mŢģe bĨt uvaģov§no     1,50 kN/m2 
 
Vzhledem k tomu ģe mŢģe bĨt v budoucnu prostor vyuģit i jinak neģ mateŚsk§ ġkola bude 
uvaģov§no s intenzitou zat²ģen² na podlahovou plochu kategorie C1    3,00 kN/m2 
 
Zat²ģen² na schodiġti je uvaģov§no dle pozn§mky 1 a plochy kategorie B aģ D  4,00 kN/m2 

 
c.1.1.3 PromŊnn® zat²ģen² klimatick® 

Zat²ģen² snŊhem 

 
N§vŊj se pro tento objekt uvaģuje jen na pŚ²stŚeġku nad vstupem a to s intenzitou souļinitele 

mw=2,0. 
 
 
 
 
 

Zat²ģen² snŊhempodle ĻSN EN 1991-1-3

Charakterist. hodnota zat²ģen² snŊhem pro oblast:######## IV sk = 2,00 kN/m2

Souļinitel okoln²ho prostŚed²: ce = 1,00

TepelnĨ souļinitel: 1,00

TvarovĨ souļinitel pro sklon a<30Á: mi= 0,80

Zat²ģen² snŊhem na stŚech§ch: 1,60 kN/m2

½!5#±!WN {9 

Ϧ¢92Yh±!b;

Ϧ .¦dY¸
ct = 

s=mi*ce*ct*sk =
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c.1.1.4 Zat²ģen² vŊtrem 

 

 

 
 
 

Zat²ģen² vŊtrempodle ĻSN EN 1991-1-4

Charakteristick§ desetiminutov§ rychlost vŊtru pro vŊtrovou oblast:II. vb,0 = 25,00 m/s

Souļinitel nadmoŚsk® vĨġky : c alt= 1,00

Souļinitel smŊru vŊtru: cdir = 1,00

Souļinitel roļn²ho obdob²: cseason = 1,00

Z§kladn² rychlost vŊtru v b=c dir.c season.c alt.v b,o= 25,00 m/s

Kategorie ter®nu:III. oblast pravidelnŊ pokryt§ vegetac², budovami nebo pŚek§ģkami

Souļinitel orografie - horopisu: c o(z)= 1,00

VĨġka objektu nad ter®nemz= 7,76 maxim§ln² vĨġka zmax= 200,00 m

D®lka nerovnosti z0= 0,14 m minim§ln² vĨġka zmin= 5,00 m

Souļinitel ter®nu kr=0,19*(z0/z0,II)
0,07 = 0,204

Souļinitel drsnosti ter®nu cr(z)=kr*ln(z/z0) = 0,820

Souļinitel turbulence kI = 1,000

StŚedn² rychlost vŊtru ve vĨġce zvm(z)=cr(z)*c0(z)*vb = 20,50 m/s

Intenzita turbulence Iv (z)=kI/(c0(z)*ln(z/z0)) = 0,249

MŊrn§ hmotnost vzduchur = 1,25 kg/m3

q p(z)=[1+7*Iv(z)]*0,5*r*vm(z)2= 0,720 kPaMaxim§ln² dynamickĨ tlak vŊtru

Souļinitele vnŊjġ²ch tlakŢ pro ploch® stŚechy 

13,75 m 7,76 m

24,20 m e =min(b;2h) = 15,52 m

hp/h = 0,000 vĨġka atiky hp = 0,00 m

F G H

cpe,10 -1,8 -1,2 -0,7 -0,2 0,2

1,00 m

Charakteristick® hodnoty tlaku-1,30 -0,86 -0,50 -0,14 0,14 kN/m2

SOUĻINITELE OBLAST

Ostr® hrany I

ZatŊģovac² ġ²Śka  =

rozmŊr kolmĨ na smŊr vŊtru b =

rozmŊr rovnobŊģnĨ s vŊtrem d =vĨġka objektu h =

Obr§zek 7.5 - Legenda pro svisl® stŊny

PŢdorys

pohled

D
v²tr

Pohled pro e < d

v²tr
A B C

Pohled pro e > d

v²tr
A B

Pohled pro e > 5d

v²tr
A

Obr§zek 7.6 - Legenda pro ploch® stŚechy
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v²tr

E

G H I

F
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c.1.2 NĆVRH STřEĠNĉ TABULE 

¶ wŜƪŀǇƛǘǳƭŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ  

- {ǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ       0,630 kN/m2 

- tǊƻƳŠƴƴŞ ǊŜǾƛȊƴƝ ȊŀǘƝȌŜƴƝ     0,750 kN/m2 

- YƭƛƳŀǘƛŎƪŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǎƴŠƘŜƳ     1,600 kN/m2 

- YƭƛƳŀǘƛŎƪŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǾŠǘǊŜƳ     0,140 kN/m2 

¶ /ƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛŎƪłΣ őŀǎǘłΣ ƪǾŀȊƛǎǘłƭł ŀ ƴłǾǊƘƻǾł ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƴŀ ǎǘǌŜǑƴƝ ǘŀōǳƭƛ 

- /ƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛŎƪł ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  1,2*(0,630+1,600+0,140)=     2,844 kN/m 

- 2ŀǎǘł ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  1,2*(0,630+0,2*1,600+0,0*0,140)=   1,140 kN/m 

- YǾŀȊƛǎǘłƭł ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  1,2*(0,630+0,0*1,60+0,0*0,140)=   0,756 kN/m 

- błǾǊƘƻǾł ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  1,2*(1,35*0,630+1,50*(0,5*1,600+0,6*0,140))= 2,613 kN/m 

 1,2*(1,35*0,85*0,630+1,50*(1,600+0,140*0,6))= 3,899 kN/m 

¶ ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƴŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛ ǎǘǌŜǑƴƝ ǘŀōǳƭŜ 

- ¦ǾŀȌƻǾŀƴȇ ǊƻȊǇƻƴ ƴƻǎƴŞ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ ǎǘǌŜǑƴƝ ǘŀōǳƭŜ 

  ¦ǾŀȌǳƧƛ ǊƻȊƘƻŘǳƧƝŎƝ ǊƻȊǇƻƴȅ ǎǘǌŜǑƴƝ ǘŀōǳƭŜ сΣнлƳΣ сΣорƳ ŀ сΣрлƳΦ tǊƻ ƴłǾǊƘ ǎǘǌŜǑƴƝ ƪƻƴǎǘǊǳƪce 

ǳǾŀȌǳƧƛ ǎǾŠǘƭȇ ǊƻȊǇƻƴ сΣрлƳΦ ¢ŜƻǊŜǘƛŎƪŞ ǊƻȊǇŠǘƝ ǎǘǊƻǇƴƝƘƻ ƴƻǎƴƝƪǳ ōǳŘŜ ǘŜŘȅ  ƳƛƴƛƳłƭƴŠ 

6,50+2*0,10=6,70m. 5ƭŜ ȊŀǘŠȌƻǾŀŎƝ ƪǌƛǾƪȅ ǇǊƻ ǊƻȊǇŠǘƝ сΣтƳ ǾȅƘƻǾǳƧƝ ǇǊƻ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛŎƪƻǳ ƪƻƳōƛƴŀŎƛ 

ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǎ ƛƴǘŜƴȊƛǘƻǳ ǇƭƻǑƴŞƘƻ ȊŀǘƝȌŜƴƝ нΣотл ƪbκƳ2 ǇǌŜŘǇƧŀǘŞ ǎǘǊƻǇƴƝ ǇŀƴŜƭȅ ǎǇƛǊƻƭƭ {tDнллфтΣ 

{tDнлрфтΣ {tDнллпоΣ {tDнлнлт ŀ {tDнлрлтΦ 5łƭŜ ǳǾŀȌǳƧƛ ǇǊƻ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛ ǎǘǌŜǑƴƝ ǘŀōǳƭŜ ǇŀƴŜƭȅ {tD 

20097 z betonu C45/55, XC1 s ƘƳƻǘƴƻǎǘƝ ǎǘǊƻǇǳ Ǉƻ ǇǊƻǾŜŘŜƴƝ ȊłƭƛǾƪȅ нтл ƪƎκƳ2.  

- ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƻŘ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛŎƪŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  ME,k= 2,844*6,72/8=   15,958kNm < MR,k= 57,5 kNm 

- ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƻŘ őŀǎǘŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  ME,w0,2=1,140*6,72/8=   6,397 kNm < MR,w0,2= 50,1 kNm 

- ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƻŘ ƪǾŀȊƛǎǘłƭŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  ME,dek=0,756*6,72/8=   4,242 kNm < MR,dek=34,2 kNm 

- ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƻŘ ƴłǾǊƘƻǾŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  ME,d=3,899*6,72/8=   21,878 kNm < MR,d=84,1 kNm 

  VE,d=3,899*6,7/2=   13,062 kN < VR,dct1=69,0 kN 
tǊƻ ǾǑŜŎƘƴȅ ǎƭŜŘƻǾŀƴŞ ƭƛƳƛǘƴƝ ƘƻŘƴƻǘȅ ƴŀǾǊȌŜƴȇ ǇŀƴŜƭ {tD нллфт ǾȅƘƻǾǳƧŜ ǎŜ Ȋƴŀőƴƻǳ ǊŜȊŜǊǾƻǳΦ 
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c.1.3 NĆVRH PRšVLAKU NAD MĉSTNOSTMI PROSTORU 2.02 

¶ bŀǾǊȌŜƴł ƎŜƻƳŜǘǊƛŜ ƳƻŘŜƭƻǾŞƘƻ ǇǌŜƪƭŀŘǳ 

¦ǾŀȌǳƧƛ ȊŀǘƝȌŜƴƝ Ȋ ƧŜŘƴŞ ǎǘǊŀƴȅ Ȋ ǇƻƭƻǾƛƴȅ ǎǘǌŜǑƴƝƘƻ ǇŀƴŜƭǳ ƴŀ ǎǾŠǘƭŞ ǊƻȊǇŠǘƝ сΣрнрƳ ŀ Ȋ ŘǊǳƘŞ ǎǘǊŀƴȅ 
z ƧŜŘƴƻƘƻ ǇŀƴŜƭǳ ǇǌƛƭŞƘŀƧƝŎƝƳǳ ƪ ǇǌŜƪƭŀŘǳ ǘƧΦ мΣнȄлΣрƳΦ {ǾŠǘƭŞ ǊƻȊǇŠǘƝ ǇǌŜƪƭŀŘǳ ƧŜ ǳǾŀȌƻǾłƴƻ пΣртƳΦ 
aƻŘŜƭƻǾȇ ƴƻǎƴƝƪ ǇǌŜƪƭŀŘǳ ƧŜ ǳǾŀȌƻǾłƴ ǎ ŘŞƭƪƻǳ ǳƭƻȌŜƴƝ пΣртϝлΣлрҐ лΣннфƳΦ bŀǾǊƘǳƧƛ ǳƭƻȌŜƴƝ нолƳƳ ŀ 
ŘŞƭƪŀ ƳƻŘŜƭƻǾŞƘƻ ƴƻǎƴƝƪǳ ƧŜ ǘŜŘȅ пΣртҌлΣноҐпΣулƳΦ 

¶  !ƴŀƭȇȊŀ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƴŀ ǇǌŜƪƭŀŘ ƴŀŘ ƳƝǎǘƴƻǎǘƝ ǇǊƻǎǘƻǊǳ нΦлн 

St§l® zat²ģen²  
- ǎǘǌŜŎƘŀ Ҍ ǎǘǊƻǇ Ҍ ƻƳƝǘƪŀ (0,5*(6,525+1,2)+0,14)*(0,630+2,700+0,015*20,0)= 14,529 kN/m 
- ǎǘǌŜŎƘŀ Ҍ ǎǘǊƻǇ Ҍ ƻƳƝǘƪŀ (0,5*(1,2)+0,14)*(0,630+2,700+0,015*20,0)=  2,686 kN/m 
 
PromŊnn® zat²ģen² klimatick®  
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǎƴŠƘŜƳ м  (0,5*(6,525+1,2)+0,14)*1,60=    6,404 kN/m 
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǎƴŠƘŜƳ н  (0,5*1,2+0,14)*1,60=     1,184 kN/m 
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǾŠǘǊŜƳ м  (0,5*(6,525+1,2)+0,14)*0,14=    0,561 kN/m 
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǾŠǘǊŜƳ н  (0,5*1,2+0,14)*0,14=     0,104kN/m 

¶ !ǇƭƛƪŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƴŀ ǇǊǻǾƭŀƪ 

ZS1 - Vlastn² t²ha ï generov§na softwarem ï HEB200 dl. 4,8m 
 
ZS2 ï Ostatn² st§l® zat²ģen² 

 
ZS3 ï Zat²ģen² snŊhem 

 
 
ZS4 ï Zat²ģen² vŊtrem 
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¶ ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƴŀ ǇǊǻǾƭŀƪǳ 

Line§rn² vĨpoļet, Extr®m : Glob§ln², Syst®m : Hlavn² 
VĨbŊr : Vġe 
Kombinace : CO1 

 
Prvek  css dx  

[m]  
Stav  N 

[kN]  
Vy 

[kN]  
Vz 

[kN]  
Mx  

[kNm]  
My  

[kNm]  
Mz 

[kNm]  

B1 CS1 - HEB200 0,000 CO1/1 0,00  0,00  40,70 0,00  0,00 0,00  
B1 CS1 - HEB200 4,800 CO1/2 0,00 0,00 -28,51  0,00 0,00  0,00 
B1 CS1 - HEB200 0,000 CO1/2 0,00 0,00 54,59  0,00 0,00 0,00 
B1 CS1 - HEB200 0,000 CO1/3 0,00 0,00 31,81 0,00 0,00 0,00 
B1 CS1 - HEB200 1,920 CO1/2 0,00 0,00 1,83 0,00 54,16  0,00 
 
Line§rn² vĨpoļet, Extr®m : Glob§ln², Syst®m : Hlavn² 
VĨbŊr : Vġe 
Kombinace : CO2 

 
Prvek  css dx  

[m]  
Stav  N 

[kN]  
Vy 

[kN]  
Vz 

[kN]  
Mx  

[kNm]  
My  

[kNm]  
Mz 

[kNm]  

B1 CS1 - HEB200 0,000 CO2/4 0,00  0,00  30,15 0,00  0,00 0,00  
B1 CS1 - HEB200 4,800 CO2/5 0,00 0,00 -22,76  0,00 0,00  0,00 
B1 CS1 - HEB200 0,000 CO2/5 0,00 0,00 43,47  0,00 0,00 0,00 
B1 CS1 - HEB200 0,000 CO2/6 0,00 0,00 31,26 0,00 0,00 0,00 
B1 CS1 - HEB200 1,920 CO2/5 0,00 0,00 1,48 0,00 43,15  0,00 
 
Line§rn² vĨpoļet, Extr®m : Glob§ln², Syst®m : Hlavn² 
VĨbŊr : Vġe 
Kombinace : CO3 

 
Prvek  css dx  

[m]  
Stav  N 

[kN]  
Vy 

[kN]  
Vz 

[kN]  
Mx  

[kNm]  
My  

[kNm]  
Mz 

[kNm]  

B1 CS1 - HEB200 0,000 CO3/4 0,00  0,00  30,15 0,00  0,00 0,00  
B1 CS1 - HEB200 4,800 CO3/7 0,00 0,00 -17,29  0,00 0,00  0,00 
B1 CS1 - HEB200 0,000 CO3/7 0,00 0,00 32,68  0,00 0,00 0,00 
B1 CS1 - HEB200 0,000 CO3/8 0,00 0,00 30,37 0,00 0,00 0,00 
B1 CS1 - HEB200 1,920 CO3/7 0,00 0,00 1,17 0,00 32,50  0,00 

 

¶ Posudek oceli 

 

Line§rn² vĨpoļet, Extr®m : Prvek 
VĨbŊr : Vġe 
Kombinace : CO1 

Prvek  css mat  Stav  dx  
[m]  

jed.posudek  
[ - ]  

pevnost  
[ - ]  

stab. posudek  
[ - ]  

B1 CS1 - HEB200 S 235 CO1/2 1,920 0,36  0,36  0,00  
 

¶ Posudek oceli - ǇƻȌłǊƴƝ ƻŘƻƭƴƻǎǘ 

 

Line§rn² vĨpoļet, Extr®m : Prvek 
VĨbŊr : Vġe 
Kombinace : CO3 

Prvek  Poģadovan§ poģ§rn² odolnost R 
[min]  

PŢsoben² ohnŊ Kryt§ p§snice Ochrana  OpravnĨ souļinitel pro nosn²k ȇ2 

  

B1 30,00 3 strany Horn² p§snice Ne 1,00 
 

Stav  Prvek  css mat  dx  
[m]  

jed.posudek  
[ - ]  

pevnost  
[ - ]  

stab. posudek  
[ - ]  

CO3/7 B1 CS1 - HEB200 S 235 1,920 0,79  0,79  0,00  
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¶ wŜƭŀǘƛǾƴƝ ŘŜŦƻǊƳŀŎŜ 

 

Line§rn² vĨpoļet, Extr®m : Glob§ln², Syst®m : Hlavn² 
VĨbŊr : Vġe 
Kombinace : CO2 

 
Prvek  dx  

[m]  
Stav - kombinace  uy  

[mm]  
Rel uy  
[1/xx]  

uz 
[mm]  

Rel uz  
[1/xx]  

B1 0,000 CO2/4 0,0  0 0,0  0 
B1 2,400 CO2/5 0,0 0 -8,4  1/568  

 

c.1.4 NĆVRH PřEKLADU NAD MĉSTNOSTMI PROSTORU 2.17 

¶ bŀǾǊȌŜƴł ƎŜƻƳŜǘǊƛŜ ƳƻŘŜƭƻǾŞƘƻ ǇǌŜƪƭŀŘǳ 

¦ǾŀȌǳƧƛ ȊŀǘƝȌŜƴƝ Ȋ ƧŜŘƴŞ ǎǘǊŀƴȅ Ȋ ǇƻƭƻǾƛƴȅ ǎǘǌŜǑƴƝƘƻ ǇŀƴŜƭǳ ƴŀ ǎǾŠǘƭŞ ǊƻȊǇŠǘƝ сΣрƳ ŀ Ȋ ŘǊǳƘŞ ǎǘǊŀƴȅ 
z ƧŜŘƴƻƘƻ ǇŀƴŜƭǳ ǇǌƛƭŞƘŀƧƝŎƝƳǳ ƪ ǇǌŜƪƭŀŘǳ ǘƧΦ мΣнȄлΣрƳΦ ¢ƭƻǳǑǙƪŀ ǎǘŠƴȅ όǾŠƴŎŜύ ƧŜ ǳǾŀȌƻǾłƴŀ лΣоƳΦ {ǾŠǘƭŞ 
ǊƻȊǇŠǘƝ ǇǌŜƪƭŀŘǳ ƧŜ ǳǾŀȌƻǾłƴƻ пΣорƳΦ aƻŘŜƭƻǾȇ ƴƻǎƴƝƪ ǇǌŜƪƭŀŘǳ ƧŜ ǳǾŀȌƻǾłƴ ǎ ŘŞƭƪƻǳ ǳƭƻȌŜƴƝ 
пΣорϝлΣлрҐ лΣнмуƳΦ bŀǾǊƘǳƧƛ ǳƭƻȌŜƴƝ нрлƳƳ ŀ ŘŞƭƪŀ ƳƻŘŜƭƻǾŞƘƻ ƴƻǎƴƝƪǳ ƧŜ ǘŜŘȅ пΣорҌлΣнрҐпΣслƳΦ 

¶  !ƴŀƭȇȊŀ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƴŀ ǇǌŜƪƭŀŘ ƴŀŘ ƳƝǎǘƴƻǎǘƳƛ ǇǊƻǎǘƻǊǳ нΦмт 

{ǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ  
- ǎǘǌŜŎƘŀ   (0,5*(6,5+1,2)+0,3)*0,630=    2,615 kN/m 
- ǎǘǊƻǇ Ҍ ƻƳƝǘƪŀ Ҍ ǾŠƴŜŎ  0,5*(6,5+1,2)*(2,70+0,015*20,0)+0,20*0,30*25,0= 13,050 kN/m 
- ǇǌŜƪƭŀŘ Ҍ ƻƳƝǘƪŀ  (0,300*0,400)*25,0+(2*0,400+0,300)*0,015*20,0= 3,330 kN/m 
- ǎǘłƭŞ ŎŜƭƪŜƳ   2,615+13,050+3,330=     18,995 kN/m 
tǊƻƳŠƴƴŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƪƭƛƳŀǘƛŎƪŞ  
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǎƴŠƘŜƳ  (0,5*(6,5+1,2)+0,3)*1,60=    6,640 kN/m 
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǾŠǘǊŜƳ  (0,5*(6,5+1,2)+0,3)*0,14=    0,581 kN/m 

¶ 5ƛƳŜƴȊƻǾłƴƝ ǇǌŜƪƭŀŘǳ 

Souļinitele vĨpoļtu 

Uvaģov§ny dle normy ĻSN EN 1992-1-1. 

Vstupn² data 

Geometrie 

D®lka d²lce = 4,60m 
 

x [m] Podpora Ġ²Śka [m] Uloģen² Odsazen² [m] 

0,000 kloub 0,250 pŚ²m® 0,125 

4,600 kloub 0,250 pŚ²m® 0,125 

  

 
  

 0,250 

 4,600  0,125 

 0,250 

 0,125 
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PrŢŚez 
 

Materi§ly 
 

 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000,0 MPa 

Ocel pod®ln§ : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa) 

Ocel pŚ²ļn§ : B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000,0 MPa) 

  

ZatŊģovac² stavy 
 

ļ. N§zev K·d Typ gf (gf,inf)* 
Souļinitele pro kombinace 

x Kateg.** y0 y1 y2 

1 
G1 St§l® celkem vļetnŊ 
vlastn² t²hy 

Silov® St§l® 1,35(0,90) 0,85 - - - - 

2 
S2 silov®-promŊnn® 
kr§tkodob® sn²h 

Silov® 
PromŊnn® 
kr§tkodob® sn²h 

1,50 - H<1000 0,50 0,20 0,00 

3 
W3 silov®-promŊnn® 
kr§tkodob® v²tr 

Silov® 
PromŊnn® 
kr§tkodob® v²tr 

1,50 - V²tr 0,60 0,20 0,00 

 
* gf,inf pro pŚ²znivŊ pŢsob²c² st§l§ zat²ģen² 

** Kategorie promŊnnĨch zat²ģen² podle tabulky A1.1 v EN 1990 
   

G 1       S T Ć L £       C E L K E M       V Ļ E T N ŉ       V L A S T N ĉ       T ĉ H Y       -       Z A T ĉ Ģ E N ĉ 

Typ SouŚ.x [m] D®lka [m] Vel.1 Vel.2 

p§sov® 0,000 4,600 19,00kN/m - 

  

S 2       S I L O V £ - P R O M ŉ N N £       K R Ć T K O D O B £       S N ĉ H       -       Z A T ĉ Ģ E N ĉ 

Typ SouŚ.x [m] D®lka [m] Vel.1 Vel.2 

p§sov® 0,000 4,600 6,64kN/m - 

  

W 3       S I L O V £ - P R O M ŉ N N £       K R Ć T K O D O B £       V ĉ T R       -       Z A T ĉ Ģ E N ĉ 

Typ SouŚ.x [m] D®lka [m] Vel.1 Vel.2 

p§sov® 0,000 4,600 0,58kN/m - 

  

Kombinace 

Kombinace 1. Ś§d, pro posouzen² mezn²ho stavu ¼nosnosti (MSĐ) 

Ļ²slo 
N§zev a druh kombinace 

Sloģen² 

1 G1; z§kladn² kombinace 

 gf,sup,1*G1 

2 W3:G1; z§kladn² kombinace 

 gf,sup,1*G1 + gf,sup,3*W3 

3 S2:G1; z§kladn² kombinace 

 gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*S2 

4 S2:G1+W3; z§kladn² kombinace 

 gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*S2 + gf,sup,3*y0,3*W3 

Y

Z

0,300

0
,4

0
0
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Ļ²slo 
N§zev a druh kombinace 

Sloģen² 

5 W3:G1+S2; z§kladn² kombinace 

 gf,sup,1*G1 + gf,sup,2*y0,2*S2 + gf,sup,3*W3 
 
Kombinace 1. Ś§d, pro posouzen² mezn²ho stavu pouģitelnosti (MSP) 

Ļ²slo N§zev a druh kombinace 

Sloģen² 

1 G1; charakteristick§ kombinace 

 G1 

2 W3:G1; charakteristick§ kombinace 

 G1 + W3 

3 S2:G1; charakteristick§ kombinace 

 G1 + S2 

4 S2:G1+W3; charakteristick§ kombinace 

 G1 + S2 + y0,3*W3 

5 W3:G1+S2; charakteristick§ kombinace 

 G1 + y0,2*S2 + W3 

6 G1; ļast§ kombinace 

 G1 

7 W3:G1; ļast§ kombinace 

 G1 + y1,3*W3 

8 S2:G1; ļast§ kombinace 

 G1 + y1,2*S2 

9 G1; kvazist§l§ kombinace 

 G1 

10 G1+W3; kvazist§l§ kombinace 

 G1 + y2,3*W3 
 

Vyztuģen² 
 

Typ vloģky Poļ§tek [m] Konec [m] Kryt² [mm] Profil [mm] Poļet 

Doln² 0,000 4,600 33,0 16,00 4 

Horn² 0,000 4,600 33,0 12,00 3 

Doln² 0,000 4,600 194,0 12,00 2 

S tlaļenou vĨztuģ² je poļ²t§no. 
  
Smykov§ vĨztuģ 

Đsek ļ.: 1, (0,00m - 4,60m) 
TŚm²nky 
Profil: 8,0 mm; Vzd§lenost: 0,25 m; StŚihy: 2 

VĨsledky - mezn² stav ¼nosnosti 

Mezn² stav ¼nosnosti je posuzov§n pro ob§lku extr®mn²ch zatŊģovac²ch pŚ²padŢ 

Ohyb 

Tlaļen§ vĨztuģ uvaģov§na; redukce momentu - ne 
Posouzen² min. a max. stupnŊ vyztuģen² 

Nosn²k (taģen§ vĨztuģ - minimum, celkov§ vĨztuģ - maximum):  

rs,t = 0,00747  ²  rs,min = 0,00135  Ý VYHOVUJE 
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rs = 0,0114  ¢  rs,max = 0,04  Ý VYHOVUJE 

KritickĨ Śez v bodŊ x = 2,300m 

MEd = 95,55kNm ¢ MRd = 131,30kNm Ý Vyhovuje 

Ohyb d²lce VYHOVUJE 
  
Smyk 

Typ prvku: tr§m 
KritickĨ Śez v bodŊ x = 0,125m 
StupeŔ vyztuģen² smykovou vĨztuģ² 

rw,min = 800.10-6 ¢ rw = 0,00134 Ý VYHOVUJE 

Maxim§ln² vzd§lenost tŚm²nkŢ sl,max = 0,27 m Ý VYHOVUJE 

Maxim§ln² vzd§lenost vŊtv² tŚm²nkŢ st,max = 0,27 m   

VEd = 78,57kN ¢ VRd = 126,36kN Ý Vyhovuje 

Smyk d²lce VYHOVUJE 
  
Kotven² 

Koncov§ ¼prava vloģek - PŚ²mĨ prut 
  

Typ 
profil 

Poļ§tek Konec 
Đļ. d®lka Celk. d®lka 

ssd lbd ssd lbd 

[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m] 

Doln² 16,00 114,28 0,160 114,28 0,160 4,350 4,670 

Horn² 12,00 434,78 0,509 434,78 0,509 4,600 5,618 

Doln² 12,00 114,28 0,120 114,28 0,120 4,350 4,590 

  
Mezn² stav ¼nosnosti (ohyb, smyk) VYHOVUJE 
  

VĨsledky - mezn² stav pouģitelnosti 

Mezn² stav pouģitelnosti je posuzov§n pro ob§lku provozn²ch zatŊģovac²ch pŚ²padŢ 

Trhliny 

Mezn² stav pouģitelnosti (ġ²Śka trhlin) je posuzov§n pro vġechny kvazist§l® zatŊģovac² pŚ²pady 

Maxim§ln² velikost trhlin: wk = 0,141mm 

Maxim§ln² povolen§ ġ²Śka trhliny: wmax = 0,300mm (Vlastn² hodnota) 

Ġ²Śka trhlin VYHOVUJE 
  
PrŢhyb 

Mezn² stav pouģitelnosti (omezen² prŢhybu) je posuzov§n pro vġechny kvazist§l®, charakteristick® , ļast® 
zatŊģovac² pŚ²pady 
 
Poļ§tek vysych§n²: ts =  7 [dny] 

Konec vysych§n²: t =  29200 [dny] 

Poļ§tek zatŊģov§n²: t0 =  28 [dny] 

Konec zatŊģov§n²: t =  29200 [dny] 
Maxim§ln² deformace d²lce od kvazist§lĨch kombinac² je 10,7mm v bodŊ x = 2,300m 
Maxim§ln² povolen§ deformace d²lce od kvazist§lĨch kombinac² je 15,3mm 
PrŢhyb d²lce VYHOVUJE 
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NapŊt² 

Mezn² stav pouģitelnosti (omezen² napŊt²) je posuzov§n pro vġechny charakteristick® zatŊģovac² pŚ²pady 

NejvŊtġ² tlakov® napŊt² v betonu: 

sc = 14,1MPa < k1 Ĭ fck = 15,0MPa Ý SplnŊna hodnota pro prostŚed² XD, XF, XS 

sc = 14,1MPa > k2 Ĭ fck = 11,2MPa Ý Neline§rn² dotvarov§n² 

NejvŊtġ² tahov® napŊt² ve vĨztuģi: 

ss = 247,7MPa < k3 Ĭ fyk = 400,0MPa Ý NepŚijateln® trhliny ani deformace nevzniknou 

NapŊt² na d²lci VYHOVUJE 
Mezn² stav pouģitelnosti VYHOVUJE 
 

c.1.5 NĆVRH PřEKLADU NAD OTVORY S ĢALUZIEMI V OBVODOV£ STŉNŉ 

¶ !ƴŀƭȇȊŀ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƴŀ ǇǌŜƪƭŀŘ Ǿ ƻōǾƻŘƻǾŞ ǎǘŠƴŠ 2NP 

{ǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ όƘƭƻǳōƪŀ ƳƝǎǘƴƻǎǘƛ сΣрƳύ 
- ǎǘǌŜŎƘŀ   0,5*6,5*0,630=      2,048 kN/m 
- strop + ƻƳƝǘƪŀόǇƻŘƘƭŜŘύ 0,5*6,5*(2,700+0,015*20,0) =    9,750 kN/m 
- ǾŠƴŜŎ Ҍ ǾŠƴŎƻǾƪŀ ŀ ƛȊƻƭŀƴǘ ǇǊƻ ǎǘŠƴǳ прлƳƳ      2,325 kN/m 
- ǎǘłƭŞ ŎŜƭƪŜƳ   2,048+9,750+2,325=     14,036 kN/m 
- ŀǘƛƪƻǾł ƴŀŘŜȊŘƝǾƪŀ ǾҐлΣтрƳ 0,75*3,020=      2,265 kN/m 
- ŎŜƭƪŜƳ ǎǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǾőŜǘƴŠ ŀǘƛƪȅ       16,301 kN/m 
 
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƴŀ ǾƴŠƧǑƝ őłǎǘ ǇǌŜƪƭŀŘǳ ƻŘ ŀǘƛƪȅ нΣнсрϝόлΣлссҌόлΣмфлҌлΣлсоύϝлΣрύ κлΣппҐ 0,991 kN/m 
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƴŀ ǾƴŠƧǑƝ őłǎǘ ǇǌŜƪƭŀŘǳ ƻŘ ǾŠƴŎŜ       0,225 kN/m 
- ŎŜƭƪŜƳ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǎǘłƭŞ ƴŀ ǾƴŠƧǑƝ őłǎǘ ǇǌŜƪƭŀŘǳ      1,216 kN/m 
 
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƴŀ ǾƴƛǘǌƴƝ őłǎǘ ǇǌŜƪƭŀŘǳ ƻŘ ŀǘƛƪȅ нΣнсрϝόлΣмнмҌόлΣмфлҌлΣлсоύϝлΣрύ κлΣппҐ 1,274 kN/m 
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǎǘłƭŞ ƻŘ ǎǘǊƻǇǳ ŀ ǾŠƴŎŜ  14,036-0,225=    13,811 kN/m 
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǎǘłƭŞ ƴŀ ǾƴƛǘǌƴƝ őłǎǘ ǇǌŜƪƭŀŘǳ ŎŜƭƪŜƳ      15,085 kN/m 
 
tǊƻƳŠƴƴŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƪƭƛƳŀǘƛŎƪŞ 
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǎƴŠƘŜƳ  (0,5*6,5+0,45)*1,600=     5,920 kN/m 
- ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǾŠǘǊŜƳ  (0,5*6,5+0,45)*0,140=     0,518 kN/m 
/ƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛŎƪŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ŎŜƭƪŜƳ ƴŀ ǇǌŜƪƭŀŘ  16,301+5,920+0,518=   22,739 kN/m 
błǾǊƘƻǾŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ŎŜƭƪŜƳ ƴŀ ǇǌŜƪƭŀŘ 1,35*16,301+1,5*(0,5*5,92+0,6*0,518)= 26,913 kN/m 
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tǊƻ ǊƻȊǇŠǘƝ ǇǌŜƪƭŀŘǳ Řƻ нΣмлƳ ǇǌŜƪƭŀŘ ŘƻƪłȌŜ ǇǌŜƴŞǎǘ ǾȇǑŜ ǎǇƻőǘŜƴŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝΣ ǇǊƻ ŘŜƭǑƝ ǊƻȊǇŠǘƝ ŀ ǇǊƻ 
ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƻŘ мΦbt  ƧŜ ƴǳǘƴƻ ǌŜǑƛǘ ȊŜǎƝƭŜƴƝ ǇǊƻ ǾȇǎƭŜŘƴƻǳ ƴłǾǊƘƻǾƻǳ ǎƛǘǳŀŎƛ ƴłǾǊƘŜƳ ǾȇȊǘǳȌŜ ǾŠƴŎŜ ƴŜōƻ 
ǾƭƻȌƛǘ ƻŎŜƭƻǾȇ ƴƻǎƴƝƪ ǇǊƻ ǇǌŜƴƻǎ ǘƻƘƻǘƻ ǾȇǑŜ ǎǇƻőǘŜƴŞƘƻ ȊŀǘƝȌŜƴƝΦ tǌŜƪƭŀŘ Ƴł ǘŜŘȅ ǳǇƭŀǘƴŠƴƝ ǇǊƻ 
ƳƻƴǘłȌƴƝ ǎǘŀǾ ōŜȊ ŦƛƴłƭƴƝƘƻ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǇƻŘƭŀƘƻǳΣ ǇƻŘƘƭŜŘŜƳ ŀ ǳȌƛǘƴȇƳ ȊŀǘƝȌŜƴƝƳΦ tǊƻ ŦƛƴłƭƴƝ ƴłǾǊƘƻǾƻǳ 
ǎƛǘǳŀŎƛ ƧŜ ƴǳǘƴƻ ǇǊƻǾŞǎǘ ǾȅȊǘǳȌŜƴƝ ǾŠƴŎǻ ƴŀŘ ǇǌŜƪƭŀŘŜƳ ƪŘȅ ōǳŘŜ ǳǾŀȌƻǾłƴŀ ǾȇǑƪŀ ǾŠƴŎŜ ǎƻǳőǘŜƳ ǾȇǑƪȅ 
ǾŠƴŎŜ ǇƻŘ ƛ Ǿ ǊƻǾƛƴŠ ǎǘǊƻǇƴƝ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ ǘŜŘȅ мрлҌнлл όŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƴŠ ōǳŘŜ ǾŠƴŜŎ Ǿ ǵǊƻǾƴƛ ǎǘǊƻǇƴƝ 
konstrukce nad 1.NP 150+250mm).    

c.1.6 NĆVRH STROPNĉHO PANELU STROPNĉ TABULE 

¶ wŜƪŀǇƛǘǳƭŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ  

- {ǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ       2,266 kN/m2 

- {ǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǇǌƝőƪŀƳƛ ǘƭƻǳǑǙƪȅ мрл ƳƳ ǾȇǑƪȅ оΣмр Ƴ  5,135 kN/m    

- tǊƻƳŠƴƴŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ      3,000 kN/m2 

¶ /ƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛŎƪłΣ őŀǎǘłΣ ƪǾŀȊƛǎǘłƭł ŀ ƴłǾǊƘƻǾł ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƴŀ ǎǘǊƻǇƴƝ ǘŀōǳƭƛ 

- /ƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛŎƪł ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  1,2*(2,266+3,000)=      6,319 kN/m 

  1,2*2,266+5,135+1,05*1,500=    9,429 kN/m   

- 2ŀǎǘł ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  1,2*(2,266+3,000*0,7)=    5,239 kN/m 

  1,2*2,266+5,135+1,05*1,500*0,7=   8,957 kN/m  

- YǾŀȊƛǎǘłƭł ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  1,2*(2,266+3,000*0,6)=    4,879 kN/m 

  1,2*2,266+5,135+1,05*1,500*0,6=   8,799 kN/m 

- błǾǊƘƻǾł ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  1,2*(1,35*2,266+1,50*(0,7*3,000))=   7,451 kN/m   

  1,35*(1,20*2,266+5,135)+1,05*1,500*0,70*1,500= 12,257 kN/m 

¶ ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƴŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛ ǎǘǌŜǑƴƝ ǘŀōǳƭŜ 

- ¦ǾŀȌƻǾŀƴȇ ǊƻȊǇƻƴ ƴƻǎƴŞ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ ǎǘǌŜǑƴƝ ǘŀōǳƭŜ 

  ¦ǾŀȌǳƧƛ ǊƻȊƘƻŘǳƧƝŎƝ ǊƻȊǇƻƴȅ ǎǘǌŜǑƴƝ ǘŀōǳƭŜ сΣнлƳΣ сΣорƳ ŀ сΣрлƳΦ tǊƻ ƴłǾǊƘ ǎǘǌŜǑƴƝ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎŜ 

ǳǾŀȌǳƧƛ ǎǾŠǘƭȇ ǊƻȊǇƻƴ сΣрлƳΦ ¢ŜƻǊŜǘƛŎƪŞ ǊƻȊǇŠǘƝ ǎǘǊƻǇƴƝƘƻ ƴƻǎƴƝƪǳ ōǳŘŜ ǘŜŘȅ ƳƛƴƛƳłƭƴŠ 

6,50+2*0,10=6,70 m (6,40m, 6,55m). 5ƭŜ ȊŀǘŠȌƻǾŀŎƝ ƪǌƛǾƪȅ ǇǊƻ ǊƻȊǇŠǘƝ сΣтл Ƴ ǾȅƘƻǾǳƧƝ ǇǊƻ 

ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛŎƪƻǳ ƪƻƳōƛƴŀŎƛ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǎ ƛƴǘŜƴȊƛǘƻǳ ǇƭƻǑƴŞƘƻ ȊŀǘƝȌŜƴƝ сΣомфκмΣнҐрΣнсс ƪbκƳ2 ǇǌŜŘǇƧŀǘŞ 
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ǎǘǊƻǇƴƝ ǇŀƴŜƭȅ ǎǇƛǊƻƭƭ {tDнллфтΣ {tDнлрфтΣ {tDнллпоΣ {tDнлнлт ŀ {tDнлрлтΦ 5łƭŜ ǳǾŀȌǳƧƛ ǇǊƻ 

ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƛ ǎǘƻǇƴƝ ǘŀōǳƭŜ ǇŀƴŜƭȅ {tD нллфт Ȋ betonu C45/55, XC1 s ƘƳƻǘƴƻǎǘƝ ǎǘǊƻǇǳ Ǉƻ ǇǊƻǾŜŘŜƴƝ 

ȊłƭƛǾƪȅ нтл ƪƎκƳ2 v ƳƝǎǘŠ ƪŘŜ ǎ ƴŜǾȅǎƪȅǘǳƧƝ ǇǌƝőƪȅΦ  

- ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƻŘ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛŎƪŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

 ME,k= 6,319*6,72/8=   35,457 kNm < MR,k= 57,5 kNm 

- ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƻŘ őŀǎǘŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  ME,w0,2=5,239*6,72/8=   29,397 kNm < MR,w0,2= 50,1 kNm 

- ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƻŘ ƪǾŀȊƛǎǘłƭŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  ME,dek= 4,879*6,72/8=   27,377 kNm < MR,dek=34,2 kNm 

- ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƻŘ ƴłǾǊƘƻǾŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  ME,d= 7,451*6,72/8=   41,809 kNm < MR,d=84,1 kNm 

  VE,d= 7,451*6,7/2=   24,961 kN < VR,dct1=69,0 kN 
tǊƻ ǾǑŜŎƘƴȅ ǎƭŜŘƻǾŀƴŞ ƭƛƳƛǘƴƝ ƘƻŘƴƻǘȅ ƴŀǾǊȌŜƴȇ ǇŀƴŜƭ {tD нллфт ǾȅƘƻǾǳƧŜ ǎŜ Ȋƴŀőƴƻǳ ǊŜȊŜǊǾƻǳΦ 

 
V ƳƝǎǘŠ ǎ ǇǌƝőƪŀƳƛ ǇǊƻ ǎǾŠǘƭŞ ǊƻȊǇŠǘƝ   сΣор Ƴ Ƨǎƻǳ ǇǊƻ ƛƴǘŜƴȊƛǘǳ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ǎǇƻőǘŜƴƻǳ ƴŀ ȊłƪƭŀŘŠ 

ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛƪŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ фΣтппκмΣнҐуΣмнл ƪbκƳн Ƨǎƻǳ ǾȅƘƻǾǳƧƝŎƝ ǎǘǊƻǇƴƝ ǇŀƴŜƭȅ ǎǇƛǊƻƭƭ {tDнллпоΣ 
{tDнлнлт ŀ {tDнлрлтΦ 5łƭŜ ǳǾŀȌǳƧƛ ǾŜ ǾȇǇƻőǘǳ ǎ panelem SPG20043.    

- ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƻŘ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊƛǎǘƛŎƪŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  ME,k= 9,429*6,552/8=  50,566 kNm < MR,k= 73,300 kNm 

- ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƻŘ őŀǎǘŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  ME,w0,2=8,957*6,552/8=  48,035 kNm < MR,w0,2= 67,800 kNm 

- ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƻŘ ƪǾŀȊƛǎǘłƭŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  ME,dek= 8,799*6,552/8=  47,188 kNm > MR,dek= 44,900 kNm 

- ±ƴƛǘǌƴƝ ǎƝƭȅ ƻŘ ƴłǾǊƘƻǾŞ ƪƻƳōƛƴŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ 

  ME,d= 12,257*6,552/8= 65,732 kNm < MR,d= 117,300 kNm 

  VE,d= 12,257*6,55/2=40,142 kN < VR,dct1= 68,600 kN 
Panel typu SPG20043 nevyhovuje v ƻōƭŀǎǘƛ ƴŠƪǘŜǊȇŎƘ sledovanȇŎƘ ƭƛƳƛǘƴƝŎƘ ƘƻŘƴƻǘ ǾƴƛǘǌƴƝŎƘ ǎƛƭΦ 
NavrƘǳƧƛ ǘŜŘȅ ǇƻǳȌƛǘƝ ǇŀƴŜƭǻ {tDнлнлт ŀ {tDнлрлтΦ ¢ȅǘƻ ŘǾŀ ǘȅǇȅ ǇŀƴŜƭǻ Ƨǎƻǳ ǾȅƘƻǾǳƧƝŎƝ ǾŜ ǾǑŜŎƘ 
ǎƭŜŘƻǾŀƴȇŎƘ ƭƛƳƛǘƴƝŎƘ ƘƻŘƴƻǘłŎƘ ǾƴƛǘǌƴƝŎƘ ǎƛƭΦ  ±ȇǊƻōŎŜ ǾǑŀƪ ŘƻǇƻǊǳőǳƧŜ ǇƻǳȌƛǘƝ ŘƝƭŎŜ ǎ ǾȅǑǑƝ ǾȇǑƪƻǳ ŀ 
ƳŜƴǑƝƳ ǎǘǳǇƴŠƳ ǾȅȊǘǳȌŜƴƝΣ ƪŘȅ ōȅ ǾȅƘƻǾƻǾŀƭ ƧƛȌ ǇǊǾƴƝ ǘȅǇ ǇŀƴŜlu s ƻȊƴŀőŜƴƝƳ {tIнрлпн ǎ ǾƭŀǎǘƴƝ 
ƘƳƻǘƴƻǎǘƝ оотƪƎκƳн Ǉƻ ȊŀƭƛǘƝ ǎǇŀǊΦ 
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c.1.7 NĆVRH SCHODIĠTŉ 

¶ wŜƪŀǇƛǘǳƭŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ  

- {ǘłƭŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ       2,266 kN/m2 

- ¦ȌƛǘƴŞ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ƴŀ ǎŎƘƻŘƛǑǘƛ ƪŀǘ /м    4,000 kN/m2  

¶ Geometrie konstrukce 

 
Plochy 
 

Jm®no Vrstva  Typ  VĨpoļtovĨ model Materi§l Typ tlouġŠky Tl.  
[mm]  

S1 Vrstva1 deska (90) Standard C25/30 konstantn² 190 
S2 Vrstva1 deska (90) Standard C25/30 konstantn² 190 
S3 Vrstva1 deska (90) Standard C25/30 konstantn² 160 
S4 Vrstva1 deska (90) Standard C25/30 konstantn² 160 
S5 Vrstva1 deska (90) Standard C25/30 konstantn² 190 
 

Podpora hrany plochy 
 

Jm®no Plocha  Poļ Poz x 1 X Y Z Rx Ry Rz 

   Hrana  SouŚ. Poz x 2                   
Sle1 S3 Od poļ§tku 0.000 TuhĨ TuhĨ TuhĨ VolnĨ VolnĨ VolnĨ 
   3 Rela 1.000                   
Sle2 S1 Od poļ§tku 0.000 VolnĨ TuhĨ TuhĨ VolnĨ VolnĨ VolnĨ 
   1 Rela 1.000                   
Sle3 S4 Od poļ§tku 0.000 TuhĨ TuhĨ TuhĨ VolnĨ VolnĨ VolnĨ 
   3 Rela 1.000                   
Sle4 S2 Od poļ§tku 0.000 VolnĨ VolnĨ TuhĨ VolnĨ VolnĨ VolnĨ 
   1 Rela 1.000                   
 

Klouby na hran§ch ploch 
 

Jm®no ux  uy  uz fix  fiy  fiz  Poz x 1 SouŚ. Poļ Hrana  

Plocha  Tuh -  ux  
[MN/m 2]  

Tuh -  uy  
[MN/m 2]  

Tuh -  uz 
[MN/m 2]  

Tuh -  fix  
[MNm/m/rad]  

Tuh -  fiy  
[MNm/m/rad]  

Tuh -  fiz  
[MNm/m/rad]  

Poz x 2          

L1 VolnĨ TuhĨ TuhĨ VolnĨ TuhĨ TuhĨ 0.000 Rela Od poļ§tku 2 
S5                   1.000          
L2 TuhĨ TuhĨ TuhĨ VolnĨ TuhĨ TuhĨ 0.000 Rela Od poļ§tku 4 
S5                   1.000          
 
 
 
 



 

 

ļ²slo zak§zky: 

 
20-4621-577 

stavba: 
 

BRUMOV - BYLNICE 
Dostavba MĠ Druģba 

ļ²slo 
pŚ²lohy: 

SO 01 D.1.2 03 

list  
ļ²slo: 

StupeŔ: 
DPS 

objekt:  

SO 01 ï Dostavba MĠ 
ļ²slo 
revize: 0 22 

 

 

¶ !ǇƭƛƪŀŎŜ ȊŀǘƝȌŜƴƝ     

ZS1 ï Vlastn² t²ha ï generuje software 
ZS2 ï Ostatn² st§l® zat²ģen² ploġn® 

 
ZS3 ï Zat²ģen² st§l® od z§bradl² 

 
ZS4 ï Uģitn® zat²ģen² C1 ï n§stupn² rameno 

 




















